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Złącze kontrolne

Drut ocynkowany ø8
układany na uchwytach, podporach

Opierzenie attyki połączone ze zwodami poziomymi

projektowane oświetlenie wskazówek zegara

wymiana lampy nad wejściem

wymiana lampy zewnętrzznej
montowanej na wysięgniku na elewacji

kamera istniejąca do zachowania

montaż podświetlanego numeru administracyjnego

instalacja świetlna wykonana z neonu - istniejąca

maszt odgromowy 1m
h=1m

h=3m
maszt odgromowy 3m
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Wymiana instalacji elektrycznych na elewacji
wraz z wymianą instalacji odgromowej na dachu i elewacji
RZUT DACHU
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